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Oggetto: Comune di Vaprio d’Adda - rapporto monitoraggio acqua potabile anno 2014.

Si trasmette il rapporto relativo al monitoraggio 2014 eseguito presso i punti di controllo
dell'acquedotto pubblico, sulla scorta delle indicazioni definite dal D.Lgs. 31/01 e s.m.i. e
secondo le modalita ed i criteri gia descritti nelle precedenti relazioni annuaii.

Lo scopo € quello di fornire indicazioni sulla qualita dell’acqua distribuita, sottoposta a rigorosi
controlli per la determinazione dell'idoneita all'uso potabile.

L'acqua distribuita dagli acquedotti proviene esclusivamente dal sottosuolo (falde acquifere
sotterranee) e viene immessa in rete tal quale se gia idonea al consumo oppure subisce un
trattamento e/o una miscelazione secondo necessita.

L’ASL ha il compito di autorizzare I'immissione in rete dell'acqua previo rilascio di parere per la
concessione di derivazione dalla falda acquifera, quest'ultima rilasciata dall’ente autorizzante
che nel nostro caso si chiama Citta Metropolitana.

La normativa sanitaria attribuisce al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. il compito di
eseguire il monitoraggio dell'approvvigionamento idrico e dello stato delle opere di acquedotto

ed il rilascio del giudizio di idoneita all’utilizzo dellacqua per il consumo umano.

Tali competenze presuppongono I'espletamento delle sequenti attivita di controllo:

o [lispezione alle strutture di captazione
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» |a verifica degli impianti di distribuzione

» la verifica delle aree di tutela assoluta e delle aree di rispetto

e | campionamenti dei punti di controllo

» le analisi di laboratorio delle acque destinate al consumo umano

« gli auditing presso i gestori idrici

Le ispezioni ed i campionamenti presso i punti di controllo permettono l'accertamento della
conformita dell’acqua distribuita e la sorveglianza delle opere di presa ; lo scopo & guello di
vigilare su tutto il sistema di approvvigionamento dell’acqua affinché vi siano tutte le garanzie
di sicurezza igienico sanitaria.

Il giudizio di potabilita emesso dal Servizio si basa su una valutazione complessiva che tiene
conto del riscontro analitico, mediante 'esame delle caratteristiche organolettiche, chimiche e
microbiologiche, e della sua rispondenza ai limiti di legge, considerando anche I'andamento

qualitativo registrato negli ultimi anni.

Nel caso in cui si verifichi il superamento del limite di un parametro, anche senza pericolo
immediato per la sicurezza sanitaria, si segnala la situazione al Gestore dell'acquedotto ed al
Sindaco ma si valuta anche il rischio effettivo per la salute umana rispetto ai problemi
eventualmente derivanti dalla interruzione o dalla riduzione del servizio idrico. Infatti, non

tutti gli episodi di non conformita corrispondono a casi di reale pericolo per la salute.

In termini di rischio sanitario, a seconda del parametro considerato, della conoscenza della
situazione dell'acquedotto oggetto del controllo e del confronto con le serie storiche relative al
parametro in interesse, si pud definire se la non conformita registrata & indicatore di una

situazione anomala oppure rappresenta un evento poco significativo.
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Per quanto esista una costante collaborazione fra le parti, la programmazione del
monitoraggio di sorveglianza dell’ASL é& indipendente dalle verifiche analitiche che il gestore
deliacquedotto € tenuto a svolgere nell'ambito del proprio autocontrollo.

Di seguito si riportano i risultati dei controlli svolti nel 2014 sul civico acquedotto; I'asterisco
indica i valori calcolati con media aritmetica non ponderata e sono rappresentativi delle

concentrazioni delle sostanze ricercate nei diversi punti della rete di distribuzione.
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Valore di parametro * 15-50*
Digs 31/01 2500 of 50* 30 10 0,50
ok
Cod. 0003
v. per Pozzo /Serbatoio 525 28 35 <10 <05 <0, 05
Cod. 0005 530 32 31 <1,0 <5 <0, 05
C.na Sioli ’ >
Cod. 0054
Via Sioli 2 655 32 34 <10 <05 0,08
Cod. 0055
Sioli If colonna 409 28 3 <10 <05 <0,05
Cod. 0056
V campo dei Mori 333 23 6 <10 <05 <0, 05
15-50%
Valore di parametro 2500% o
Digs 3101 : :‘ 50* 30 10 0,50
Cod. R0O22
Via per Pozzo an 26 25 nd nd <0,05
Cod. RO72
v. 5. Benedetto 353 20 10 <10 <05 <0,05
(colonia estiva) '
Cod. RO73
v. Sioli 2 472 41 37 <10 <0,5 <0, 05

*: valore medio
** : valore consigliato
Nd :non determinato
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Nel comune di Vaprio sono attivi quattre pozzi deputati all’approvvigionamento pubblico, I'acqua & di
discreta qualita a parte alcune situazioni in cui si trovano tracce di antiparassitari e in qualche caso si
registra una certa presenza di nitrati che in alcuni casi si avvicina al limite di legge.

Sono presenti i presidi di filtrazione per I'abbattimento dei microinquinanti, ed inoltre grazie ai sistemi
di interconnessione messi a punto dal gestore idrico, si attua una miscelazione con acqua di
acquedotti limitrofi cosi da attenuare la concentrazione dei nitrati e ottenere un‘acqua distribuita di
discreta qualita con disponibilita quantitativa adeguata.

Oltre alla tabella relativa alla qualita dell'acqua prelevata all'origine, nella quale sono riportate le
concentrazioni medie degli inquinanti ricercati, & stata inserita anche Ia tabella relativa ai valori di
parametro riscontrati nei punti rete di controllo (contrassegnati dalla “"R” nel codice) , per mostrare la
qualita dell'acqua nella fase di distribuzione, cioé quella che arriva effettivamente ai rubinetti.

In generale I'acqua distribuita dall’acquedotto pubblico presenta un discreto grado di mineralizzazione
con caratteristiche qualitative costanti nel tempo, infatti le condizioni chimico-fisiche non si discostano
dai dati numerici rilevati negli ultimi tre anni.

Per quanto riguarda I'aspetto microbiologico, sulla base dei riscontri analitici degli ultimi anni, non si
ravvisano situazioni anomale, poiché I'origine dell’approvvigionamento idrico & costituito da falde
sotterranee naturalmente protette, che garantiscono acque con significativo livello di sicurezza
igienica.

Si puo inoltre escludere, in caso di eventuali fessurazioni nei collettori, che vi possano essere
infiltrazioni dall’'esterno di batteri patogeni , perché I'acqua allinterno delle condutture deve essere
sempre mantenuta in pressione positiva.

Esistono situazioni eccezionali, come quelle che possono accadere nei tratti terminali della rete
acquedottistica, in cui si possono verificare alterazioni organolettiche causate da proliferazioni di flora
batterica; questi casi sono peraltro conosciuti e generalmente ben governati dell'ente gestore che &
responsabile della corretta conduzione dell’acquedotto.

Un cenno riguardo alla cosiddetta “acqua del sindaco” distribuita attraverso le Case dell’acqua .
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Attualmente la quasi totalita dei comuni dell'ASL ne hanno gia installata almeno una nel proprio
territorio . Sono gestite da CAP Holding.

L'acqua cosi rifornita non & pil sicura di quella che arriva al proprio rubinetto; in genere l'acqua non
viene sottopesta ad alcun trattamento se non a quello della semplice refrigerazione e con
addizionamento di anidride carbonica.

Le Case dell'Acqua rappresentano una valida alternativa all’acquisto dellacqua in bottigfia per evitare
spreco di plastica e di energia; in armonia con questa consapevolezza non si dimentichi che I'acqua
di cui disponiamo oltre ad essere un bene pubblico che va salvaguardato con responsabilita, & anche

una risorsa da non sprecare perché ha una disponibilita non illimitata.

Si trasmette quanto sopra per opportuna conoscenza cogliendo I'occasione per porgere distinti saluti.

A,
Nutrizione

Pratica trattata da :dott.ssa Barbara Pozzi tel. 02.98115369 e-mail barbara.pozzi@aslmi2.it
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